Roger Ledn, Superintendent Where Passion Meets Progress

September 9, 2025
Dear Wilson Avenue School Community,

Our school system is committed to protecting student, teacher, and staff health. To protect our
community and be in compliance with the Department of Education regulations, the district
tested our schools’ drinking water for lead.

In accordance with the Department of Education regulations, the district will implement
immediate remedial measures for any drinking water outlet with a result greater than the action
level of 15 ug/l (parts per billion [ppb]). This includes turning off the outlet unless it is
determined the location must remain on for non-drinking purposes. In these cases, a “DO NOT
DRINK - SAFE FOR HANDWASHING ONLY” sign will be posted.

Following instructions given in technical guidance developed by the New Jersey Department of
Environmental Protection, we completed a plumbing profile for each of the buildings within the
district. Through this effort, we identified and tested all drinking water and food preparation
outlets.

Qur District’s Results:

All required testing completed.

All results were below the 15 ppb action level.

Water outlets are safe for drinking,

Results posted on our website: https://www.nps.k12.nj.us/nps-cares/
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Next Steps:
o Routine monitoring continues.

o Next statewide testing cycle begins in 2027-2028 (unlfess plumbing changes require
earlier testing).

If you have any questions, do not hesitate to contact Principal Sousa-Vilar who has received a
copy of the test results and has posted them at the school.

Sincerely,

Roger Leon
Superintendent of Schools

765 Broad Straet « Newark, New Jersey 07102 » 673-733-7333 » www.nps.k12.nj.us



Roger Ledn, Superintendent Where Passion Meets Progress

9 de septiembre de 2025
Estimada comunidad de la Escuela Wilson Avenue:

Nuestro sistema escolar se compromete a proteger la salud de los estudiantes, docentes y
personal. Para proteger a nuestra comunidad y cumplir con las regulaciones del Departamento de
Educacion, el distrito analizé el agua potable de nuestras escuelas para detectar plomo.

De acuerdo con las regulaciones del Departamento de Educacidn, el distrito implementara
medidas correctivas inmediatas para cualquier toma de agua potable con un resultado superior al
nivel de accidn de 15 pg/l (partes por billén [ppb]). Esto incluye cerrar la toma a menos que se
determine que e lugar debe permanecer abierto para fines no potables. En estos casos, se
colocara un letrero de "NO BEBER - SOLO SEGURO PARA LAVARSE LAS MANOS",

Siguiendo las instrucciones de la guia técnica desarrollada por el Departamento de Proteccién
Ambiental de Nueva Jersey, completamos un perfil de plomeria para cada uno de los edificios
del distrito. Gracias a este esfuerzo, identificamos y analizamos todas las salidas de agua potable
y de preparacidn de alimentos.

Resultados de nuestro distrito:
o Se completaron todas las pruebas requeridas.
o Todos los resultados estuvieron por debajo del nivel de accion de 15 ppb.
o Las salidas de agua son aptas para ¢l consumo.
» Resultados publicados en nuestro sitio web: https://www.nps.k12 nj.us/nps-cares/

Préximos pasos:
« Continda el monitoreo de rutina.
s Bl proximo ciclo de pruebas a nivel estatal comienza en 2027-2028 {a menos que los
cambios en la plomeria requieran pruebas anteriores).

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el director Sousa-Vilar,
quien recibid una copia de los resultados de las pruebas y los publicd en la
escuela.

Roger Ledn
Superintendente de Escuelas

765 Broad Street » Newark, New Jersey 07102 » 973-733-7333 » www.nps.k12.nj.us



Roger Ledn, Superintendent Where Passion Meets Progress

9 de setembro de 2025
Prezada Comunidade Escolar da Wilson Avenue,

Nosso sistermna escolar esta comprometido em proteger a satide de alunos, professores e
funciondrios. Para proteger nossa comunidade e estar em conformidade com as normas do
Departamento de Educagdo, o distrito testou a dgua potavel de nossas escolas para detectar a
presenca de chumbo.

De acordo com os regulamentos do Departamento de Educagio, o distrito implementarda medidas
corretivas imediatas para quaiquer ponto de agua potavel com um resultado superior ao nivel de
acdo de 15 pg/l (partes por bilhéo [ppb]). Isso inclui desligar o ponto de 4gua, a menos que seja
determinado que o local deve permanecer aberto para fins nfio potaveis. Nesses casos, uma placa
"NAO BEBA - SEGURO SOMENTE PARA LAVAR AS MAOS" seré afixada.

Seguindo as instrugdes fornecidas no guia técnico desenvolvido pelo Departamento de Protegdo
Ambiental de Nova Jersey, concluimos um perfil de encanamento para cada um dos prédios do

distrito. Por meio desse esforgo, identificamos e testamos todos os pontos de dgua potavel e de

preparacdo de alimentos.

Resulitados do nosso distrito:
¢ Todos os testes obrigatérios foram concluidos.
e Todos os resultados ficaram abaixo do nivel de agio de [5 ppb.
Os pontos de dgua estdo seguros para Conswmae,
Resultados publicados em nosso site: hitps:.//www.nps k12 .nj.us/nps-cares/

Proximos passos:
¢« (O monitoramento de rotina continua.

¢ O proximo ciclo de testes em todo o estado comeca em 2027-2028 (a menos que
mudangas no encanamento exijam testes mais cedo).

Se tiver alguma duvida, ndo hesite em entrar em contato com a Diretora Sousa-Vilar,
que recebeu uma copia dos resultados dos testes e os afixou na escola.

Atenciosamente,

Roger Ledn
Superintendente de Escolas

765 Broad Street - Newark, New Jersey 07102 « 873-733-7333 « www.nps.k12.nj.us



